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Inserire la parte 
inferiore 

dell’elemento 
termostatico nella 
sede evidenziata.

Inserire la parte 
superiore 

dell’elemento 
termostatico nella 
sede evidenziata.

Istruzioni per la sostituzione
dell’elemento termostatico per valvole anticondensa

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.
1.  Svitare il tappo (fig. 1)
Svitare il tappo della valvola. Utilizzare una chiave a brugola da 8mm per la misura da 1 1/4”, e una chiave a brugola da 
10 mm per la misura da 1 1/2”.
2.  Rimuovere l’elemento termostatico (fig. 2)
Estrarre con attenzione l’elemento termostatico da sostituire.
3.  Inserire il nuovo elemento termostatico (fig. 3 e 4)
Posizionare l’elemento di ricambio, assicurandosi che la parte inferiore e quella superiore siano correttamente inserite 
nelle rispettive sedi.
4.  Riavvitare il tappo (fig. 5)
Riposizionare il tappo, e serrarlo nuovamente. Utilizzare una chiave a brugola da 8mm per la misura da 1 1/4”, e una 
chiave a brugola da 10 mm per la misura da 1 1/2”.
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